
LISTA NECESAR AUTO'IIZARE PSI

- str. loN GHIcA

Nr,Crt. Denumire UM Cantitate

De mola re/Demo nta re/Spa rgere - Arhitectu ra-Rezistenta

T Demontare usi mp 19.06

2 Demontare ferestre mp 5.6s

Montari (tsu)

1. Fereastra cu geam armat si tamplarie C0 mp s,65

2 Usi Plina-C mp 4,73

3 Usi geam armat mp 10.20

4 Usd El30'-C - cerntrala IDSAI -gol usa 72xI,90 buc 1.00

5 Usd El60'-C - Magazie - gol usa 75x2,03 buc 1.00

6 Usd El90'-C - Biblioteca - gol usa 76x2,09 buc 1.00

Usd El90'-C - la bucatarie - gol usa 87x1,93 buc 1.00
q Usi El90'-C - Arhiva - gol usa 79x2,00 or.tc 1".00

9 Sisteme de autoinchidere buc 1.7.00

Reabilitare arhitectu ra

1 Pereti zidarie - gol fereastrd pod corp C2 rnc 1,.73

2 hepeng El 30' - protec;tie cu tablS ? mp

Instalaliielectrice

1
Montare cablu CYYF3x1,5 rnmp pozate aparent in tuburi de

protec!ie

ml
4s0.00

2

Montare corp de iluminat cu ldmpifluoresc,ente FIPAD 2x36W cu

acumulatori, autonomie 120 min pentru continuarea lucrului sau

a ntipa n icd

0uc

4.00

Montare lampd cu acumulatori autonomie 120 mln, marcatd

EXIT

buc
24.00

4
Conectare la tabloul electric -protejare cu disjunctor automat de

10A

Detectie incendiu -extindere pentru centrala tip Teletek MAG4 conv. cu 4 zone

1 Mutare centrala tio Teletek MAG4

2 Cablu jEH(st)H 1x2x0,8+tub lPEYL3 ml 1800.00

3 Detector incertdiu+soclu 0uc 41.00

A Sirena de interior adresabila 0uc 3.00

q Sirena de exterior buc 1.00

6 Cablu NHXH 2x1,5 ml 100.00

7 Buton adresabil ouc 7.00

8 Probe, PIF ans 1.00



LISTA NECESAR AUTORIZARE
- str" TUDOR VLAD||t/ilRESCU

PSI

UM I Cantitate
Nr.Crt. Denumire

L,er r ru rd r e/ ue m o nta relspa rge re _ Arh itectu ra_Rezistenta
4t Demontare usi rnp 1L.86
2 Demontare chepeng mp 0,80

rvonran (tSU)-..------I lueam armat - usile cu 2 canaturi din hol etaj nrp s.52
2 Usd El30'-C - centrala tDSAI - gol usa 7gx1,95 otJc 1,00
3 Usd El90'-C - perete comulDAS - gol usa i6x2,O5 puc 1.00
4 Usd El90'-C - la bucatarie - gol usa77x1-,99 buc 1,00
5 Sisteme de a utoinchidere buc 10.00

neaou.tI are arnrtectura
1 rereu ztoane - gotut de usii bucdtdrie cu zidiirie A1 mc 0.43
1 Chepeng El 90'- protec!ie cu tabld ? mp 0.80

r nstalalr

l-

i electrice

ltvontare cabtu CYyF3x1,5 mmp pozate aparent in tuburide
protecf ie

ml 300,00

2

Montare corp de iluminat cu ldmpifluorescente FrpAD 2x36W cu
acumulatori, autonomie 120 min pentru continuarea lucrului sau
a ntipa nicd

buc 2.OO

3
Montare larnpa cu acumulatori autonomie 120 min, marcai6
EXIT

buc 7.00

Montare lampd cu acumulatoriautonomie 120 min, marcatd
HIDRANT

buc 2.00

4
conectare la tabloul electric -protejare cu oislunct,xiutorn-ot lE
L0A

Detectie incendiu -extindere pentru centrala tip Teletek MAG4 conv. cu zon
1 Mutare centrala tip Teletek MAG4
) Cablu jEH(st)H :Lx2x0,g+tukr tpEyj_3 ml 6s0.00
3 Detector incend iu+soclu ouc 9.00
A Buton adresabil 0uc 1.00
5 Probe, PIF

dt t) 1.00


